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3              НКАИ.670049.027 ТИ 

Введение 
Техническая информация (ТИ) предназначена для ознакомления, изучения и 

практического использования в проектных работах устройства комплектного 

распределительного (в дальнейшем именуемого КРУ) серии КУ-35  и содержит технические 

данные, сведения об устройстве, принципе работы изделия и необходимые сведения, 

обеспечивающие правильную эксплуатацию и полное использование технических 

возможностей изделия.  

КРУ изготавливаются по индивидуальным заказам, в которых оговариваются 

количество и взаимное расположение шкафов КРУ в подстанции, схемы главных и 

вспомогательных цепей каждого шкафа КРУ и другие технические характеристики шкафов, 

выдвижных элементов, схем управления. 

 Основным документом, согласно которому оформляется заказ на КРУ, является 

опросный лист, выполненный по форме завода-изготовителя и согласованный с заказчиком. 

Образец опросного листа смотри в Приложении Ж.  

В ТИ обозначения составных частей изделия не приводятся, так как они зависят от 

многих переменных данных, оговариваемых в заказе, а приводятся только их наименование, 

например: выдвижной элемент с выключателем, релейный шкаф и т. д. 

Предприятие постоянно работает над повышением надежности и долговечности 

КРУ, вносит в конструкцию изменения, а поэтому в конструкции поставляемых шкафов   

КРУ могут быть некоторые непринципиальные отличия от описанных в настоящем ТИ.  

 

                                           1. Назначение изделия.        
1.1. КРУ предназначено для работы в сетях переменного тока, класса напряжения  

35 кВ частоты 50 и 60 Гц с изолированной  или заземленной через дугогасящий реактор 

нейтралью. 

1.2. Настоящие шкафы КРУ изготавливаются по ТУ У 31.2-22588376-018-2003.  

1.3. КРУ изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставок на экспорт в 

страны с умеренным климатом. 

1.4. В части воздействия климатических факторов внешней среды КРУ 

соответствуют исполнением У3 согласно ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. 

1.5. Типовая компоновка шкафа показана на (рис.В.1. Приложение В) Основные 

типоисполнения шкафов приведены на (рис.В.1-В.13 Приложение В)  

1.6. Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации в рабочем  

состоянии: 

  - высота над уровнем моря не более 1000 м; 

  - температура окружающего воздуха для исполнения У3 - от минус 45º С до плюс 40 С. 

При температуре минус 25ºС и ниже необходимо осуществлять подогрев помещения РУ 

(распределительного устройства). 

При температуре минус 5ºС  и ниже в релейном шкафу устанавливаются подогреватели. 

 Шкафы КРУ серии КУ-35 по заказу могут изготавливаться в сейсмостойком 

исполнении для работы в помещениях РУ на высоте 0,0…10,0м при МР3 до 9 баллов по шкале 

MSK-64 с применением низковольтной сейсмостойкой аппаратуры в схемах вспомогательных 

цепей.  

1.7. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газов и испарений, 

химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры 

изделий (атмосфера II- по ГОСТ 15150).  

1.8. Шкафы не предназначены: 

1) для работы в помещениях, опасных в отношении пожара или взрыва; 

2) для работы в помещениях, среда которых содержит газы, испарения, химические 

отложения, токопроводящую пыль в концентрациях, снижающих параметры изделий в 

недопустимых пределах.                          
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Таблица 2 Классификация шкафов 

Признаки классификации 
Исполнения шкафов по указанным  

признакам классификации 

1. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 нормальная изоляция (см. табл. 1) 

2. Вид изоляции комбинированная 

3. Наличие изоляции токоведущих шин с частично изолированными шинами 

4. Условия обслуживания двухстороннее  

5. Вид управления дистанционное и местное 

6. Исполнение вводов 1.Шинные. 

2.Кабельные 3-х жильные до 240 мм
2
 до 2шт. 

3.Кабельные 1-но жильные до 630 мм
2  
до 6шт.* 

7. Тип кабельных разделок с термоусаживающимися перчатками 

8. Степень защиты оболочки при закрытых дверях 

по ГОСТ14254 

IP20 

9. Наличие выкатных элементов в шкафах с выкатными элементами 

без выкатных элементов 

10. Наличие дверей в отсеке выкатного элемента шкафы с дверьми 

11. Вид основных шкафов в зависимости от 

встраиваемой аппаратуры и присоединений 

ШВВ  – шкаф с выключателем вакуумным; 

ШВГ  – шкаф с выключателем элегазовым; 

ШСТ– шкаф с трансформатором собственных нужд; 

ШТН  – шкаф с трансформаторами напряжения; 

ШШР – шкаф с шинным разъединителем; 

ШПС  – шкаф с предохранителями силовыми; 

ШШВ – шкаф шинного ввода; 

ШШП – шкаф шинной перемычки. 

12.Вид поставки КРУ Отдельными шкафами или в составе КРПЗ-35 

*При увеличении количества кабелей необходимо согласование с предприятием-

изготовителем.  

2.8. Срок службы шкафов до списания не менее 25 лет при условии  своевременной 

замены комплектующей аппаратуры, срок службы которой менее 25 лет и при проведении 

технического обслуживания шкафов в соответствии с руководством по эксплуатации. 

2.9. Максимальное значение удельного потребления электроэнергии при обогреве 

шкафа при температуре минус 25° С  должна составлять 0,1 кВт/м
3
. 

2.10. Выключатели, встраиваемые в шкаф КРУ, имеют следующие показатели (см. 

таблица 3). 

Таблица 3. 

Количество циклов ВО для выключателя Наименование параметра 

ВР35 VD4 HD4/Z 

1. При номинальных токах 30000 20000 10000 

2. При токах короткого замыкания 50 50  

 

                                        3. Состав изделия. 

 
3.1. КРУ представляет собой набор отдельных шкафов с  коммутационными 

аппаратами и другой высоковольтной комплектующей аппаратурой, с приборами 

измерения, устройствами автоматики и защиты, а также аппаратурой управления, 

сигнализации и другими вспомогательными устройствами. Шкафы соединяются между 

собой в соответствии со схемой электрической согласно опросному листу. 

3.2. В комплект изделия входят: 

1) шкафы КРУ (полной   заводской готовности) в объеме заказа; 

2) демонтированные на период транспортировки межблочные соединения главных и 

вспомогательных цепей (при необходимости); 

3) резервные выкатные элементы - по заказу; 
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6              НКАИ.670049.027 ТИ 

4) монтажные материалы и приспособления, запасные части в соответствии с ведомостью 

ЗИП (приложение Б);               

3.3. К изделию прилагаются : 

- Руководство по эксплуатации НКАИ.674523.001 РЭ; 

- Схемы электрические вспомогательных цепей; 

- Паспорта на отдельные шкафы или группы шкафов. 

- Техническая документация на основную комплектующую аппаратуру. 

3.4. Условное обозначение серии КРУ и его расшифровка 

3.4.1. Структура условного обозначения серии при заказе:  

           КУ     35           

     класс напряжения в киловольтах; 

                 устройство  комплектное распределительное. 

3.4.2. Пример записи обозначения серии КРУ при заказе и в документации других 

изделий: устройство комплектное распределительное серии КУ 35 , ТУ У31.2-22588376-

018-2003.   

3.4.3. Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и 

присоединений: 

            - ШВВ  – шкаф с выключателем вакуумным; 

            - ШВГ  –  шкаф с выключателем элегазовым; 

            - ШСТ  –  шкаф с трансформатором собственных нужд; 

            - ШТН  – шкаф с трансформаторами напряжения; 

            - ШШР – шкаф с шинным разъединителем; 

            - ШПС  – шкаф с предохранителями силовыми; 

            - ШШВ – шкаф шинного ввода; 

            - ШШП – шкаф шинной перемычки. 

3.4.4.  Структура условного обозначения типоисполнения шкафа КУ35, как 

указывается при оформлении заказа: 

а) с выключателем вакуумным:  

         ШВВ -35-    -     -     - 

                                                    климатическое исполнение и  категория 

                                                   размещения по ГОСТ 15150; 

                                                   номинальный ток шкафа, А; 

                                                     номер схемы главных цепей согласно приложению А; 

                                               номинальный ток отключения выключателя, кА; 

 номинальное напряжение, кВ; 

                                                        шкаф с выключателем вакуумным. 

б) с выключателем элегазовым HD4/Z:  

         ШВГ -35-    -     -     - 

                                                    климатическое исполнение и  категория 

                                                   размещения по ГОСТ 15150; 

                                                   номинальный ток шкафа, А; 

                                                     номер схемы главных цепей согласно приложению А; 

                                               номинальный ток отключения выключателя, кА; 

 номинальное напряжение, кВ; 

                                                        шкаф с выключателем элегазовым. 

 Пример записи типоисполнения шкафа КРУ серии КУ35 при его заказе  в 

документации  
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другого изделия: 
- шкаф с выключателем элегазовым на номинальное  напряжение 35 кВ, 

номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 20кА, выполненный по схеме 
главных цепей 01 для нужд  народного хозяйства: 
 ”Шкаф  ШВГ - 35-20-01-630-У3, ТУ У31.2-22588376-018-2003.” 
 в) с трансформатором собственных нужд: 

   ШСТ     -35-       -     -     - 

                                                    климатическое исполнение и  категория 
                                                   размещения по ГОСТ 15150; 
                                                   номинальный ток шкафа, А; 
                                                   номер схемы главных цепей согласно приложению А;                 
                                                номинальный ток термической стойкости, кА; 

 номинальное напряжение, кВ; 
                                                       шкаф с трансформатором собственных нужд. 

г) с трансформаторами напряжения: 

   ШТН     -35-      -     -     - 

                                                    климатическое исполнение и  категория 
                                                   размещения по ГОСТ 15150; 
                                                   номинальный ток шкафа, А; 
                                                   номер схемы главных цепей согласно приложению А;                 
                                                номинальный ток термической стойкости, кА; 

 номинальное напряжение, кВ; 
                                                       шкаф с трансформаторами напряжения. 

д) с шинным разъединителем: 

   ШШР     -35-      -     -     - 

                                                    климатическое исполнение и  категория 
                                                   размещения по ГОСТ 15150; 
                                                   номинальный ток шкафа, А; 
                                                   номер схемы главных цепей согласно приложению А;                 
                                                номинальный ток термической стойкости, кА; 

 номинальное напряжение, кВ; 
                                                       шкаф с шинным разъединителем 

3.5 Основные отличия конструкции шкафов КРУ. 
3.5.1 Шкафы КРУ отличаются наличием или отсутствием выдвижных элементов. 
Шкафы с условным обозначением ШВВ, ШВГ, ШШР, ШТН, ШПС, ШСТ имеют 

выдвижной элемент, на котором устанавливается соответствующая комплектующая 
аппаратура. 
Шкафы с условным обозначением ШШП, ШШВ, ШП не имеют выдвижных элементов. 

3.5.2 Кроме того, шкафы КРУ отличаются электрическими схемами главных цепей, 
количеством устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения, наличием или отсутствие 
ножей заземления, количеством узлов крепления концевых кабельных раздедок и др. 

3.6. В качестве основной высоковольтной комплектующей аппаратуры в шкафах могут 
применяться: 

- выключатели элегазовые HD4/Z; 
- выключатели вакуумные ВР35, выключатели вакуумные VD4 ; 
- трансформаторы тока типа - ТЛК-35, TPU 7.1; 
- трансформаторы напряжения типов: GZ 36, TJP 7.1; 
- ограничители перенапряжения типа - МWK-41; 
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8              НКАИ.670049.027 ТИ 

- предохранители токоограничивающие ПКТ;  

- в качестве трансформаторов собственных нужд 35/0,4 применяются трансформаторы            

типа  RESIBLOC, GBE; 

- трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛЭ-125, ТЗРЛ-200, CSH-120,  

CSH-200. 

3.6.1 По согласованию с заводом-изготовителем в шкафах КРУ может быть применен 

другой тип комплектующей аппаратуры. 

3.7. Предприятие постоянно работает над усовершенствованием конструкции  и 

применением  в изделии новых, более прогрессивных комплектующих и материалов. 

  

                     4. Устройство и работа шкафов КРУ. 
4.1 Общие конструктивные решения. 

4.1.1 Шкафы КРУ обладают достаточной механической прочностью, обеспечивающей 

нормальные условия работы и транспортирования без каких-либо остаточных деформаций 

или повреждений, препятствующих их нормальной работе, выдерживают не менее 

указанного в ГОСТ 14693 числа циклов работы элементов, установленных в шкафу.         

4.1.2. При обслуживании высоковольтной аппаратуры, ошиновки и других элементов 

конструкции, работа с которыми может потребоваться при монтаже, ревизии и ремонте, а 

также при разделке высоковольтных кабелей доступ в шкафы КРУ обеспечивается после 

установки выдвижных элементов в ремонтное положение и демонтажа перегородок, или 

стенок отсеков. 

 4.1.3. Во всех шкафах с присоединением токопроводов  предусмотрено подсоединение 

токопроводов в кожухах в пределах помещения, в котором установлены КРУ. 

4.1.4 Шкафы КРУ одного типоисполнения  имеют одинаковые габаритные и 

установочные размеры и обеспечивают взаимозаменяемость выдвижных элементов и 

запасных частей. 

4.1.5 Все токоведущие шины в пределах KРУ соединяются с помощью   болтовых 

соединений. 

4.1.6 Класс контактных соединений вспомогательных цепей - в зависимости от 

присоединяемой комплектующей аппаратуры - 2 или  3 по ГОСТ 10434. 

4.1.7 Сборные шины  находятся в верхней части каркаса шкафа и выполнены из шин 

прямоугольного сечения.  

4.1.8. Все токопроводящие шины  выполняются из меди и (или) из алюминия. 

4.1.9. Все металлические узлы  и детали составляющие шкафы КРУ, выполнены из 

стальных листов толщиной 2, 3 и 4 мм и имеют антикоррозийное покрытие порошком типа 

MX.S.RAL или гальваническое покрытие. Соединение всех элементов осуществляется 

специальными болтами и гайками М8. Электрический контакт между узлами и деталями 

осуществляется специальными болтами, медными перемычками, лужеными поверхностями 

между сопрягаемыми элементами. 

4.1.10. Для изоляции неподвижных втычных токоведущих контактов применены 

эпоксидные проходные изоляторы и втулки. 

4.1.11.  Все резьбовые соединения  имеют защиту от самоотвинчивания. 

4.1.12. Защитные металлические покрытия  соответствуют  требованиям ГОСТ 9.301,   

ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.306. Группа условий эксплуатации покрытий - 3 по ГОСТ 15150 

4.1.13. Для ограничения коммутационных перенапряжений  при отключении вакуумных  

выключателей  устанавлены ограничители перенапряжений. 

4.1.14. Корпуса шкафов КРУ при монтаже распределительных устройств (РУ) 

непосредственно заземляются на металлические закладные элементы, кроме этого, каждый 

шкаф имеет магистральную шину заземления, которую можно подключить к заземляющему 

контуру РУ.  

4.1.15. Провода схем вспомогательных цепей в отсеках шкафов, где расположено   

оборудование 35 кВ, отделены перегородками или проложены в изоляционных   
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рукавах, кроме коротких участков, необходимых для осуществления подсоединения. 

4.1.16 Максимальное значение удельного потребления электроэнергии при обогреве  

шкафа при температуре минус 25° С   составляет не более 0,1 кВт/м
3
. 

 4.2. Основной составной частью изделия являются шкафы КРУ. 

4.3. Типовая компоновка шкафа показана на Рис.В.1 Приложения В. Основные 

компоновки с габаритными размерами шкафов КРУ серии КУ 35 показаны на Рис.В.1-В.13 

Приложение В. 

4.4. Шкафы КРУ с выдвижными элементами состоят из следующих основных 

сборочных единиц: шкаф распределительный; выкатной элемент; шкаф релейный (отсек 

низковольтной аппаратуры); 

4.5. Шкаф распределительный по Рис.В.1 Приложение В представляет собой сборно-

разборную металлическую конструкцию, разделенную вертикальными и горизонтальными 

металлическими и изоляционными перегородками на отсеки: А - отсек сборных шин;  

Б - отсек выкатного элемента; В - отсек линейных шин и трансформаторов тока (ТТ);  

Г - отсек низковольтной аппаратуры (релейный шкаф); Д, Е – каналы разгрузки 

избыточного давления. 

4.6. Релейный шкаф полностью отделен от отсека выкатного элемента  и канала Д 

металлическими перегородками. 

4.7.  С целью ограничения времени действия дуги короткого замыкания отсеки А, Б 

и В (см.Рис.В.1 Приложения В) шкафов КРУ оборудованы оптоволоконными или другими 

датчиками дуговой защиты.  

4.8. Схемами вспомогательных цепей предусмотрено отключение вводного или 

секционного выключателя при возникновении дуги к.з. в одном из отсеков шкафа КРУ за 

время не более 0,2с. Для предотвращения ложных срабатываний защита от дуговых 

замыканий выполнена с блокировкой по току или напряжению. 

4.9. В нижней части шкафы КРУ имеют сплошное металлическое дно 11 

(см. Рис.В.1 Приложение В). В дне имеются необходимые проемы для пропускания 

силовых и контрольных кабелей.  

Шкафы КРУ допускают ввод как трехжильных, так и одножильных кабелей. 

Максимальное количество: трехжильных кабелей - 2х(3х(90…240) мм
2
), одножильных 

кабелей – 6х(1х(90…630) мм
2
) с размещением трансформаторов нулевой последовательности 

в объеме шкафа.  

Для шкафов по схемах № 01…04, 32, 107, 108, 112, 115, 358 при количестве: 

- трехжильных кабелей - 1х(3х(90…240) мм
2
), одножильных кабелей – 

3х(1х(90…630)мм
2
) габариты шкафа составляют 1500х2800х2500 (строительная часть 

согласно Рис. Д.1 Приложения Д);  

- трехжильных кабелей - 2х(3х(90…240) мм
2
), одножильных кабелей – 

6х(1х(90…630)мм
2
) габариты шкафа составляют 1500х3150х2500 (строительная часть 

согласно Рис. Д.2 Приложения Д). 

Для шкафов по схемам № 34, 35, 116…121 допускается ввод трехжильных кабелей - 

1х(3х(90…240) мм
2
), одножильных кабелей – 3х(1х(90…500)мм

2
) и габарит составляет 

1500х2800х2500. 

 4.10. Описание составных частей шкафов. 

4.10.1. (На рис.В.1 Приложение В) показана типовая компоновка шкафа КРУ, которая 

состоит из таких основных сборочных единиц: каркаса; выдвижного элемента 10; релейного 

шкафа. 

4.10.2. Каркас шкафа представляет собой металлическую конструкцию, разделенную 

вертикальными и горизонтальными металлическими рамами и перегородками на релейный 

отсек А; отсек выдвижного элемента Б; отсек сборных шин В; отсек трансформаторов тока и 

линейных шин Г. 

4.10.3 Каналы над отсеками служат  выброса элементов горения при появлении в 

отсеках открытой дуги к.з. 
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4.10.4 Комплектация шкафов определяется конкретной схемой главных цепей.  

4.11. Отсек выкатного элемента шкафа. 

4.11.1. В отсеке выкатного элемента размещается выкатной элемент, и другие узлы и 

детали, обеспечивающие безопасную эксплуатацию шкафа. 

4.11.2. Отсек выкатного элемента образован боковыми стенками, фасадной дверью, 

дном  и вертикальной рамой (см. Рис.В.1 Приложение В).  

4.11.2. На правой стенке отсека есть специальный канал, в котором прокладываются 

провода вспомогательных цепей и контрольные кабели внешних соединений. 

4.12. Отсек сборных шин. 

4.12.1. Отсек сборных шин А (см.Рис. В.1 Приложение В) размещается в верхней части 

шкафа и для шкафов всех видов имеет единую конструкцию. 

 В отсеке размещаются  сборные шины 4, опорные изоляторы 12, отпайки сборных 

шин 9 и втулки для крепления верхних втычных неподвижных контактов шкафа. 

4.12.2. Ток шин сборных по отпайкам сборных шин, через неподвижные контакты 

изоляционных втулок, а далее через контакты выкатного элемента поступает на 

трансформаторы тока  отсека трансформаторов тока и линейных шин. 

4.13. Отсек линейных шин и трансформаторов тока (дальше по тексту ТТ).  

4.13.1. Отсек линейных шин и ТТ (см. Рис.В.1 Приложение В), компоновка, 

конструкция и заполнение которого зависят от схемы главных цепей шкафа, образован из дна 

11 , боковых и задних стенок  и рамой.  

 4.13.2. В нижней части отсека есть сплошное металлическое дно в котором выполнены 

необходимые проемы для пропускания кабелей силовых, кабелей контрольных. 

4.13.3 В отсеке устанавливаются трансформаторы тока 1, ограничители 

перенапряжения 3, трансформаторы нулевой последовательности 2,  заземлитель 6,   шина 

магистрали заземления. 

 4.13.4 На изоляторах задней стенки (Рисунок В.3 Приложение В) крепятся шины 

линейные 2, которые связаны с втулками отпайками линейных шин 1. 

 4.13.5 В зависимости от схем в отсеке могут находиться и шины воздушного ввода 3  и 

трансформаторы напряжения 1 (Рисунок В.6 Приложение В). 

4.14. В отсеках А, Б и В устанавливаются приборы дуговой защиты, лампы 

освещения. 

4.15. Наличие той или иной аппаратуры в шкафу определяется схемами главных и 

вспомогательных цепей, согласованными с заказчиком. 

4.16.  Отсек низковольтной аппаратуры (Релейный шкаф).  

4.16.1.Отсек с релейной аппаратуры Г показан на Рис.В.1 Приложение В позиция 13. 

4.17. Заземлитель. 

            4.17.1  Заземлитель 6 (см. рис. В.1 Приложение В) устанавливается в шкафу 

согласно схем главных цепей. 

          4.17.2. Заземление сборных шин РУ осуществляется в  шкафу типа ШТН (см.  

Рис.В.9, Рис.В.10 Приложение В) с помощью стационарного заземлителя. При этом для 

схемы 201 устанавливается два стационарных заземлителя.  

Заземление сборных шин может осуществляться специальным выкатным 

элементом, который, входит в комплект ЗИП (Рис.10 и Рис.17 приложение Б) и 

поставляется за отдельную плату. Заземление сборных шин выкатным элементом 

осуществляется только в шкафах с разъемными контактными соединениями. 

 4.18. Стыковка шкафов происходит: 

- электрически – по сборным или линейным шинам, в зависимости от схем главных 

цепей; 

- конструктивно – креплением болтами по элементам конструкции шкафа. 

- в крайних шкафах отверстия в стойке рамы вертикальной  (см. Рис.В.1 

Приложения В) необходимо заглушить болтами с шайбами.  
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4.19. Выкатные элементы шкафов КРУ  их конструкция и габаритные размеры 

приведены на Рис.Г.1-Г.6 Приложения Г. 

4.19.1. Выкатные элементы имеют максимально унифицированные конструктивные 

элементы, одни и те же габаритно-установочные, присоединительные размеры и механизмы 

перемещения. 

4.19.2. На основании 10 выкатного элемента (рис.Г.1 Приложение Г) установлен 

выключатель элегазовый 5. С двух сторон на основании установлены рычаги 2, которые  

приводят в действие механизм  шторочный при движении выкатного элемента из 

контрольного положения в рабочее. 

4.19.3. Заземление выкатного элемента на корпус шкафа КРУ обеспечивается 

скользящим контактом 3, состоящим из двух независимо подпружиненных контактов, 

скользящих по шине, укреплённой на дне шкафа. Заземление осуществляется непрерывно 

на всём движении выкатного элемента между рабочим и контрольным положениями. 

4.19.4. Основным элементом, обеспечивающим крепление и перемещение 

выкатного элемента в шкафу является траверса 1 и винт упорный  4. 

После того, как выкатной элемент зафиксирован фиксаторами 6 в шкафу, винтом 4 

его можно перемещать между рабочим и контрольным положениями. Ход выкатного 

элемента между рабочим и контрольным положением составляет 450 мм (45,5 оборотов 

винта). При крайних положениях выкатного элемента с выключателем в механизме 

доводки слышится металлический характерный удар (в шкафу с выключателем). Рабочее 

и контрольное положение выкатного элемента определяется также табличками, 

нанесёнными на элементах шкафа и фасадном листе 9 выкатного элемента: 

- на фасадном листе выкатного элемента крепится табличка со стрелкой и 

надписью «положение»; 

- на боковой стенке шкафа крепятся таблички с надписью «рабочее» и 

«контрольное». 

4.19.5. Вращение винта осуществляется специальной рукояткой (Рис.4 ЗИП 

Приложение Б), которая надевается на квадратный конец винта упорного 4 (см. Рис. Г.1 

Приложение Г). 

                           5. Указание мер безопасности. 
5.1 Шкафы КРУ по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0,  

ГОСТ 12.2.007.3, ДСТУ 3335, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 14693. При этом: 

1) при возникновении внутри шкафа открытой электрической дуги, конструкция  

шкафов  обеспечивает локализацию аварии в пределах монтажной единицы за время 

срабатываня защиты по ограничению времени действия дуги не более 0,2 с, а также - при 

токах короткого замыкания до 3,6 кА (ниже порога чувствительности защиты) за время 

действия дуги 1с; 

2) конструкция шкафов  обеспечивает защиту обслуживающего персонала от 

случайного прикосновения к токоведущим и подвижным частям, заключенным в оболочку в 

соответствии со степенью защиты по таблице 2,  а также защиту находящегося в зоне 

обслуживания персонала от воздействия электрической дуги, в случае дугового  короткого 

замыкания внутри шкафа, при этом выброс продуктов горения должен быть в 

необслуживаемую зону. 

Допускается выброс продуктов горения электрической дуги в зону обслуживания на 

расстояние не более 0,3м согласно ГОСТ 14693. 

3) конструкция шкафов  обеспечивает возможность установки концевых 

выключателей и электромагнитных блокировок на выдвижных элементах и приводах 

заземлителей в соответствии с ГОСТ 14693; 

4) вероятность возникновения пожара в шкафах не должна превышать 10
-6

 в  год по 

ГОСТ 12.1.004;                                                                                                                

5.2 Персонал, обслуживающий КРУ, должен выполнять требования «Правил 

технической эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации 
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электроустановок потребителей», «Правил безопасной эксплуатации электроустановок», 

«Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» (ДНАОП 0.00-1.21-98). 

5.3 Для обслуживания и эксплуатации КРУ допускается специально обученный 

персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности, четко 

представляющий назначение и взаимодействие шкафов КРУ, изучивший руководство по 

эксплуатации изделия и комплектующей аппаратуры. 

5.4 Шкафы КРУ не создают радиопомех, а также вредных для персонала и 

окружающей среды шумов, вибраций, выбросов. 

5.5 Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы со шкафами КРУ должны 

производиться с соблюдением общих правил техники безопасности. 

5.6 Токоведущие части главных цепей шкафов КРУ, которые могут оказаться под 

напряжением, после выведения выдвижного элемента в ремонтное положение ограждаются 

автоматически закрывающимися защитными шторками, имеющими приспособления для их 

запирания. 

5.7 Конкретные типы шкафов КРУ, которые оборудованы заземлителями,  указаны    

согласно сетке схем  главных цепей  в Приложении  А.  

5.8. Во избежание поражения электрическим током при монтаже шкафов КРУ, шкафы 

и шины на время сборочных работ должны быть заземлены на общий контур заземления. 

5.9. Закладные швеллеры должны быть надежно заземлены. 

5.10.При монтаже концевых разделок силовых и контрольных кабелей следует 

руководствоваться соответствующими инструкциями. 

5.11.Указание мер безопасности при эксплуатации. 

5.11.1. Запрещается! Без снятия напряжения с шин и их заземления проникать в 

высоковольтные шинные отсеки шкафов КРУ и производить какие-либо работы. 

5.11.2. Внимание! Перед началом проведения профилактических и ремонтных работ в 

отсеке выкатного элемента  необходимо визуально проверить состояние изоляционных 

втулок 8 (см. рис.В.1 Приложение В), изоляционной опоры и механизма шторного 

(отсутствие токопроводящих дорожек, трещин, загрязнений и др.). 

5.11.3. Работы в отсеке выкатного элемента производить только при запертых на 

навесной замок шторках.  

5.11.4. Работы на оборудовании, расположенном на выкатном элементе, производить 

только в ремонтном положении. 

5.11.5. Запрещается снимать фасадный лист 9 (см. рис.Г.1 Приложение Г) выкатного 

элемента при нахождении его в шкафу КРУ, а также вкатывать выкатной элемент в шкаф без 

фасадного листа. 

5.11.6. Допускается проводить работы в отсеке линейных шин и  трансформаторов 

тока при наличии напряжения на сборных шинах. 

5.11.7. В шкафах с выключателями предусмотрены механические блокировки, не 

допускающие: 

- перемещение выкатного элемента с  включенным выключателем из контрольного 

положения в рабочее ; 

- перемещение выкатного элемента с  включенным выключателем  из рабочего 

положения в контрольное ; 

- включение выключателя в промежуточном положении (между рабочим и 

контрольным); 

- перемещение выкатного элемента из контрольного положения в рабочее при 

включенных ножах заземлителя ; 

- включение заземлителя при рабочем  или промежуточном положении выкатного 

элемента. 

Выполняются оперативные электрические блокировки, заложенные в схемах 

вспомогательных электрических цепей. 
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5.11.8. При работе со встроенным комплектующим оборудованием требуется 

соблюдать правила безопасности, указанные в инструкциях на это оборудование. 

Запрещается курить в помещении при работе с применением огнеопасных и 

легковоспламеняющихся материалов. 

5.11.9. Помещение, проходы между секциями шкафов необходимо содержать в 

порядке. 

Не допускается складирование и установка предметов, не предусмотренных 

конструкцией РУ. 

Необходимые для оперативного обслуживания инструмент и приспособления нужно 

хранить в специально отведенном для этой цели месте. 

5.12 Дополнительные требования к РУ при применении шкафов типа ШВГ с   

выключателями элегазовыми при следующих режимах : 

- потери элегаза при подготовке оборудования к эксплуатации и при ревизии; 

- утечка элегаза при нормальной эксплуатации оборудования; 

- потери при аварии с выбросом элегаза в рабочую зону с продуктами разложения и   

      без них. 

5.12.1 Меры безопасности при работе с элегазом при  всех режимах эксплуатации  

выключателя (хранение, дозаправка, устранение аварий и др.) согласно требований по 

технике безопасности, указанных в эксплуатационной документации на выключатель 

элегазовый. 

5.12.2 Элегаз - газ без цвета и запаха, в пять раз тяжелее воздуха, не токсичнен, не 

горюч, не поддерживает горения, не взрывоопасен, не образует взрывоопасных примесей, 

химически инертен, физиологически безвреден, кумулятивным свойством не обладает.  

Класс опасности элегаза - 4 по ГОСТ 12.1.007-76.  

Опасность работы с чистым элегазом обусловлена особенностью элегаза заполнять 

углубления (траншеи, кабельные каналы, закрытые помещения), вытесняя из них воздух и 

тем самым, создавая в них атмосферу, непригодную для дыхания. 

5.12.3 Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны РУ                        

ПДК р.з.=5000мГ/м
3
. («Сборник законодательных нормативных и методических документов 

для экспертизы воздухоохранных мероприятий» (Л.; Госкомгидромет, 1986), список 3086-

84, 2847-83 с дополнениями). 

5.12.4 Помещения должны быть оборудованы вентиляцией  согласно СНиП 2.04.05 с 

забором воздуха из нижнего уровня в двух вариантах: 

- постоянно включённая общеобменная вентиляция и дополнительно к ней включаемая в 

экстренном случае аварийная вентиляция; 

- вентиляция включаемая эпизодически (например, перед входом персонала в 

помещение, в том числе и в случае аварии).   

При выбросе чистого элегаза  немедленно включается аварийная вентиляция на срок, 

обеспечивающий снижение концентрации выброса до значения ПДК.  

При аварийном выбросе элегаза с продуктами разложения немедленно включается 

аварийная вентиляция до значительного ослабления специфического запаха и на срок, 

обеспечивающий снижение концентрации выброса до ПДК. 

5.12.5 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и 

физических факторов на рабочих местах осуществляет потребитель.  

Периодичность контроля согласуется с органами Госсанэпидемнадзора. 
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                                     6. Порядок установки и монтаж. 
6.1. Требования к месту установки. 

6.1.1 Строительная часть и монтаж шкафов КРУ в РУ должны выполняться в 

соответствии с чертежами  Рис.Д.1-Д.3, Приложение Д.  

6.1.2. Перед установкой шкафов КРУ должны быть закончены и приняты все 

основные и отделочные работы, помещение очищено от пыли и строительного мусора, 

высушено и созданы условия, предотвращающие его увлажнение. Отделку чистого пола в 

помещении подстанции рекомендуется производить после окончания монтажа шкафов КРУ. 

6.1.3. До начала монтажа необходимо проверить правильность выполнения закладных 

элементов основания под шкафы КРУ, проемов для прохода силовых и контрольных 

кабелей. 

6.1.4. Закладные элементы РУ должны быть выполнены из рихтованных швеллеров 

№10 или №12. 

6.1.5. Неплоскостность  несущих поверхностей швеллеров не должна превышать  

1 мм на площади основания шкафа КРУ и не более 5 мм на всей длине секции. При 

необходимости швеллеры должны быть выровнены применением металлических прокладок 

толщиной не более 4 мм, которые привариваются к швеллерам. 

6.1.6. Закладные швеллера РУ в двух местах должны быть соединены с контуром 

заземления полосовой сталью сечением не менее 40х4 мм
2
. 

6.2. Операция по установке и монтажу шкафов КРУ. 

6.2.1. Произвести визуальный осмотр каждого транспортного места. Обнаруженные 

повреждения и дефекты, а также выявленную некомплектность оформить актом. Устранить 

некомплектность необходимо до начала монтажа КРУ. 

6.3. Транспортирование  шкафов КРУ 

6.3.1. Транспортирование  шкафов КРУ к месту установки производить в упакованном 

виде (см. Рис. Е.4 Приложения Е). 

6.3.2. Распаковка  шкафов КРУ и комплектующего оборудования производится с 

учетом последовательности сборки и монтажа КРУ. Длительные промежутки времени между 

распаковкой блоков шкафов КРУ и их установкой на месте монтажа не допускаются. 

6.3.4. При распаковке и монтаже необходимо контролировать маркировку всех 

монтажных единиц. 

6.3.4. Шкафы КРУ следует транспортировать к месту монтажа только в 

вертикальном положении, используя специальные стропы, как показано на Рис.Е.1 

Приложения Е. 

Внутри здания, где нет подъемных механизмов, шкафы перемещают с помощью, 

например, катков, подкладываемых под основание шкафов. 

6.4.Монтаж шкафов 

6.4.1 Монтаж шкафов производится в соответствии со схемой расположения шкафов 

КРУ в РУ согласно опросному листу. В капитальных помещениях шкафы КРУ должны, как 

правило, устанавливаться на фундамент с углублением (Рис. Д.1 Приложение Д), при этом 

обеспечить требования по заходу штоков фасадной двери в дно шкафа (см. Рис. Д.1 

Приложение Д вид Е). При этом дно  шкафов должно быть на уровне  чистого пола. Это 

необходимо для плавного перемещения выкатных элементов.  

6.4.2. В устанавливаемых  шкафах КРУ снять транспортные упоры выкатных 

элементов и выкатить выкатные элементы из шкафов. 

6.4.3. Контактные поверхности сборных и линейных шин необходимо очистить от 

смазки и промыть уайт-сприт ГОСТ 3134-78 и смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 

ГОСТ 9433-80. Зачистка контактных поверхностей напильником или стеклянной шкуркой 

запрещается. 
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6.4.4. Установить крайний (левый) шкаф КРУ подстанции и проверить правильность 
его установки. 

Шкаф КРУ установлен правильно, если : 
1)  нет качаний шкафов (для устранения качания и перекосов допускается применять 

стальные прокладки толщиной не более 2 мм) с последующей их приваркой ; 
2)  передние рамки шкафов размещены горизонтально ( по уровню);. 
3)  нет наклона шкафа по фасаду и по глубине (  проверяется отвесом); 
4)  обеспечено плотное прилегание стенок двух рядом установленных шкафов. 
6.4.5. С правой стороны установленного шкафа снять крепеж, предназначенный для 

механического соединения со следующим шкафом КРУ и электрического соединения 
линейных и сборных шин этих блоков. 

6.4.6. Установка последующих шкафов осуществляется аналогично. 
6.4.7. Произвести сочленение всех шкафов между собой. При этом следить за 

правильностью сочленения сборных и линейных шин. Соединение шин между собою 
производить предварительно без затяжки болтов. 

Добиться, чтобы шины на изоляторах лежали без перекосов, которые могут вызвать 
дополнительную нагрузку на изоляторы. 

6.4.8. Произвести сболчивание  шкафов КРУ между собой, при этом следить, чтобы 
не появились не предусмотренные их перекосы. Устранив все перекосы окончательно, 
затянуть болты всех межблочных соединений. Правильность установки шкафов 
проверяется по уровню и отвесу.  

6.4.9. После установки шкафов всего ряда (секции) произвести приварку каждого 
шкафа КРУ к закладным швеллерам в местах указанных на Рис.Е.2 или Рис.Е.4 
Приложения Е местах. 

6.4.10. Свидетельством правильно смонтированных  шкафов КРУ является: 
1) Все выкатные элементы надежно фиксируются фиксаторами 6 (см.Рис.Г.1 

Приложение Г ) в отверстиях стоек передней рамы 18 (см. рис.В.1 Приложение В) . 
2) выкатные элементы в рабочем положении надежно сочленяются своими 

розеточными контактами с неподвижными контактами шкафов КРУ; 
3) заземлитель должен четко и надежно работать. Вал привода должен фиксироваться 

в крайних положениях в пластине  
4) ножи заземлителя должны при этом заходить на неподвижный контакт заземления ; 
5)  усилие на рукоятке оперирования заземлителем и рукоятке перемещения 

выкатного элемента должно быть в пределах нормы;   
6) шторочный механизм без особых усилий открывается посредством выкатного 

элемента и свободно самопроизвольно закрывается при выкатывании выкатного элемента в 
ремонтное положение; 

7) двери закрываются без перекосов, запирание происходит без заеданий. 
6.4.11. Затянуть болты сочлененных сборных и линейных шин. 
6.4.12. Произвести монтаж магистральных шинок вспомогательных цепей. 
Для монтажа используется жгут проводов, входящий в комплект поставки (см.рис.9 

Приложение Б), кроме жгута секционной пары, который выполняется согласно проектной 
документации. Для соединения двух рядом стоящих релейных шкафов жгут пропустить 
через соответствующее окно в боковой стенке релейного шкафа, закрепить на задней стенке 
хомутами и развести провода по клемникам в соответствии с монтажной схемой шкафа КРУ. 

6.5.Монтаж кабельных разделок. 
6.5.1. Шкафы КРУ допускают ввод как трехжильных так и одножильных кабелей. 
Максимальное количество: трехжильных кабелей – 2х(3х(90...240) мм2), одножильных 

кабелей - 6х(1х(90...630) мм2) с размещением трансформаторов нулевой последовательности 
в объеме шкафа. 

Для шкафов по схемам № 01…04; 32; 107; 108, 112, 115, 358 при количестве: 
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- трехжильных кабелей - 1х(3х(90…240) мм
2
), одножильных кабелей – 

3х(1х(90…630)мм
2
) габариты шкафа составляют 1500х2800х2500 (строительная часть 

согласно Рис. Д.1 Приложения Д);  

- трехжильных кабелей - 2х(3х(90…240) мм
2
), одножильных кабелей – 

6х(1х(90…630)мм
2
) габариты шкафа составляют 1500х3150х2500 (строительная часть 

согласно Рис. Д.2 Приложения Д). 

Для шкафов по схемам № 34, 35, 116…121 допускается ввод трехжильных кабелей - 

1х(3х(90…240) мм
2
), одножильных кабелей – 3х(1х(90…500)мм

2
) и габарит составляет 

1500х2800х2500. 

6.5.2. Ввод кабелей в шкаф осуществляется через проемы в дне. 

6.5.3. Разделку и подсоединение кабелей в шкафу осуществлять только при 

полностью снятом напряжении со шкафа и заземленных вводах. 

6.6. Разделка и подключение контрольных кабелей к выходному клеммному ряду 

релейного шкафа. 

6.6.1. Контрольные кабели вводятся в шкаф КРУ через специальные проемы в дне 

шкафа и по правой стойке передней рамы поднимаются в релейный шкаф. 

6.6.2.После разделки кабелей производится подключение жил к клеммам выходных 

клеммных рядов  релейного шкафа. Допускается осуществлять ввод контрольных кабелей 

через верх релейного шкафа. 

     

7. Маркировка, консервация, тара и упаковка. 
 

7.1. Маркировка. 

7.1.1. На видном месте фасадной части каждого шкафа (см.Рис.В.1 Приложение В) 

крепится табличка 2, содержащая номер шкафа в подстанции и табличка 20, которая 

содержит следующие основные данные для всех исполнений шкафов: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование изделия; 

 - заводской номер шкафа; 

- обозначение типа шкафа; 

- номинальное напряжение в киловольтах; 

         - номинальный ток  главной цепи шкафа в амперах; 

- номер схемы главных цепей; 

- коэффициент трансформации трансформаторов тока; 

- количество трансформаторов напряжения; 

         - степень защиты по ГОСТ 14254-96; 

         - массу шкафа в килограммах; 

         - год выпуска. 

7.1.2. Цепи вспомогательных соединений маркируются в соответствии со схемой 

монтажной электрической. 

7.1.3. Выкатные элементы на фасадном листе имеют табличку с номером шкафа в 

подстанции, в который они вкачены. 

7.1.4. Маркировка на таре содержит следующие надписи: 

- полное наименование грузополучателя; 

- наименование места назначения; 

- масса брутто и нетто в килограммах; 

- габариты в миллиметрах; 

- предупредительные манипуляционные знаки; 

- полное наименование отправителя; 

- адрес отправителя. 
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7.2.  Консервация. 

7.2.1. Все открытые и выступающие поверхности шинопроводов шкафа покрываются 

смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9437-80. 

7.2.2. Консервации смазкой ГОИ-54п подлежат все контактные поверхности, детали с 

гальваническим покрытием, детали не имеющие антикорозийного покрытия, поверхности 

табличек. 

7.2.3. Срок хранения законсервированных шкафов КРУ не более 1 года. 

7.3. Упаковка. 

8.3.1. Крепление шкафов и комплектующих изделий при упаковке в тарный ящик 

(Рис.Е.3 Приложение Е) должно обеспечивать их надежное закрепление, исключающее 

смещение и механическое повреждение во время транспортирования. К дну ящика шкаф 

крепится специальными уголками. 

7.3.2. Шкафы КРУ отправляются с завода-изготовителя в собранном виде в тарных 

ящиках, изготовленных по чертежам завода–изготовителя в закрытом транспорте  

(платформах, автомашинах, вагонах). 

7.3.3. Шкаф упаковывается в один ящик. 

Выкатные элементы находятся во время транспортирования в шкафу в контрольном 

положении и крепятся к дну шкафа транспортными упорами. Выкатные элементы могут 

быть упакованы в отдельные ящики. 

7.3.4. Упакованные в ящики инструменты и принадлежности помещаются вместе со 

шкафами в общей упаковке. 

7.3.5.Токоведущие шины и др. элементы, демонтируемые на период  

транспортирования, могут помещаться вместе со шкафами в одном из тарных 

ящиков. 

Шины, не помещающиеся в тарные ящики шкафов КРУ, упаковываются в 

отдельную тару. 

7.3.6. Техническая документация в объеме комплекта должна быть обернута в 

парафинированную оберточную бумагу, обвязана шпагатом и уложена в двойной пакет из 

полиэтиленовой пленки и запаяна. 

Весь пакет укладывается в один из ящиков с надписью «Техническая документация». 

                 

                            8.Правила  транспортирования  и хранения. 
 

8.1. Условия хранения и транспортирования шкафов КРУ в части воздействия 

климатических факторов указаны в Таблице 4 

8.2. Транспортирование может проводится железнодорожным, речным и морским 

транспортом (в трюмах) на любые расстояния. 

Размещение и крепление шкафов на железнодорожных платформах и в трюмах 

пароходов должны осуществляться в соответствии с техническими условиями погрузки и 

крепления грузов, утвержденными соответствующими ведомствами. 

     8.3. Транспортирование автомобильным транспортом может производиться по 

дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием на любое расстояние, по грунтовым или 

булыжным дорогам на расстояние до 250 км со скоростью до 40 км/час. 

     8.4. При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах шкафы КРУ 

нельзя подвергать толчкам и ударам. Для подъема и перемещения шкафов в упаковке их 

необходимо стропить, как показано на Рис.Е.4 Приложение Е. 

Поднимать распакованные шкафы КРУ разрешается, только при использовании 

кронштейнов, как показано на рис.Е.1 Приложене Е. 
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8.5. В процессе монтажа шкафы необходимо перемещать без выкатных элементов. 
Выкатные элементы поднимать допускается с помощью специальной траверсы, как указано на 
их фасадной панели. 

8.6. Упаковка шкафов КРУ и других элементов не рассчитана на длительное 
воздействие атмосферных осадков, поэтому шкафы следует хранить под навесом в 
транспортной упаковке завода-изготовителя, а без нее – в закрытых вентилируемых 
помещениях. 

Резкие колебания температуры и влажности воздуха в помещениях, где хранятся 
шкафы КРУ, не допускается. 

8.7. Консервация шкафов рассчитана на срок хранения –1 год. 
При более длительном хранении необходимо производить осмотр с восстановлением  
консервационных покрытий в случае их повреждений. 
8.8. Условия транспортирования ЗИП должны соответствовать условиям 

транспортирования шкафов КРУ. 
8.9. Срок хранения ЗИП – два года. 
8.10. При хранении шкафов КРУ и запасных частей больше срока, определенного  

настоящими требованиями, потребитель обязан провести переконсервацию своими силами в 
соответствии с ГОСТ 9.014. 
Таблица 4 

Климатическое исполнение У3 Т3 

Вид поставки для народного 
хозяйства для экспорта 

в зависимости от влияния 
механических факторов по 
ГОСТ 23216 

Л 
С 
Ж 

С 
Ж 

Условия 
транспортирования по части влияния 

климатических факторов 
по ГОСТ 15150 

5(ОЖ4) 
3(Ж3)- морские перевозки 

6(ОЖ2) 
3(Ж3)- морские перевозки 

Условия сохранения по ГОСТ 15150 1(Л); 2(С); 3(Ж3);5(ОЖ4);  3(Ж3);6(ОЖ2) 
Срок сохранения (годы) 1 
Категория упаковки за ГОСТ 23216 КУ-0; КУ-1 КУ-2 
Соединение вида транспортной тары с типом 
внутренней упаковки по ГОСТ 23216 ТФ-1,4       

       ВУ-0,1         
 

ТЭ-15 
ВУ-IIIА-1 

 

Тип транспортной тары по ГОСТ 10198 VI-4 III-I 
Временная  антикоррозийная защита по  ГОСТ 9.014 ВЗ-4 

Примечание: Условия транспортирования “Л” - по согласованию с заказчиком. 
                                          9. Заказ КРУ 
          Для заказа шкафов КРУ серии КУ  35 необходимо заполнить опросный лист и направить 
его по адресу предприятия  изготовителя.  
         Пример заполнения опросного листа приведён на листе 62. 
 

Предприятия разработчик и изготовитель – Концерн  "Высоковольтный союз":  
ООО "РЗВА-Электрик". 

Адрес:  ул. Белая, 16, 33001, г. Ровно, Украина 
 

Телефоны: (+38 0362) 617-201; 617-294   Факс (+38 0362) 617-470;  617-210 
 

Email: rzva@rzva.ua    http://www.rzva.ua 
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N ñõåìû 117

Ñõåìà
ñîåäèíåíèé

Øèðèíà, ìì

Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà. ìì

1500

2500

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

2800**

Ðèñ.
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N ñõåìû

Ñõåìà
ñîåäèíåíèé

Øèðèíà, ìì

Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà. ìì

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

Ðèñ.

Ââîä èëè
îòõîäÿùàÿ ëèíèÿ

118 119

1500

2800**

2500 2500

2800**

1500

Òîæå Òîæå

120

121

1500

2800**

2500

Â.4

1500

2800**

2500

Òîæå

Òîæå

Â.4 Â.4 Â.4

Â.4

ÍÊÀÈ.670049.027 ÒÈ
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Iíîì, À 630...1600
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Øèðèíà, ìì

Ãëóáèíà, ìì

Âûñîòà. ìì

1500

2500

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

Â.9

2800

Ðèñ.
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Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ ÊÐÓ. Òèï ØÒÍ.

N ñõåìû

Ñõåìà

ñîåäèíåíèé

Øèðèíà, ìì

Ãëóáèíà, ìì

Âûñîòà. ìì

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

Ðèñ.

Äëÿ èçìåðåíèÿ è
ó÷åòà ýëåêòðî-
ýíåðãèè, äëÿ ñõåì

çàùèòû
(TJP 7.1-3øò)

Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ À

201

1500

2500

Â.10

3150

Äëÿ èçìåðåíèÿ è
ó÷åòà ýëåêòðî-
ýíåðãèè, äëÿ ñõåì

çàùèòû
(TJP 7.1-3øò)

Iíîì, À 630

ÍÊÀÈ.670049.027 ÒÈ
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Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà. ìì
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2500 2500

1500

2500

1500

2800

2500

1500

2800

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

28002800

Ðèñ.
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Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ ÊÐÓ. Òèï ØÑÒ.

N ñõåìû

Ñõåìà
ñîåäèíåíèé

Øèðèíà, ìì

Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà. ìì

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

Ðèñ.

Òðàíñôîðìàòîð
ñîáñòâåííûõ íóæä

RESIBLOK
ìîùíîñòüþ
60...250 êÂÀ
ñ âûõîäîì

íà ëèíåéíûå øèíû

Â.12

Òîæå Òîæå

ÍÊÀÈ.670049.027 ÒÈ

ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ À

Â.12 Â.12 Â.12

Òðàíñôîðìàòîð
ñîáñòâåííûõ íóæä

RESIBLOK
ìîùíîñòüþ
60...250 êÂÀ
ñ âûõîäîì

íà ñáîðíûå øèíû
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N ñõåìû 354353

Ñõåìà
ñîåäèíåíèé

²íîì, À 630...1600

Øèðèíà, ìì

Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà. ìì

1500

2500 2500

1500

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

28002800

Ðèñ.
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Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ ÊÐÓ. Òèï ØÏÑ.

N ñõåìû

Ñõåìà
ñîåäèíåíèé

²íîì, À 630...1600

Øèðèíà, ìì

Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà. ìì

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

Ðèñ.

Ëèíèÿ äëÿ
òðàíñôîðìàòîðîâ
ñîáñòâåííûõ íóæä

Òîæå

Â.3 Â.3

ÍÊÀÈ.670049.027 ÒÈ

ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ À

355 356

1500

3150

2500 2500

3150

1500

Â.8 Â.8

Øèííûé ââîä ñ
ëèíåéíûìè øèíàìè
íà òðàíñôîðìàòîð
ñîáñòâåííûõ íóæä

Òîæå

1500

2500 2500

1500

2800 (3150*)3150

Â.8 Â.1, Â.2*

Òîæå

Ëèíèÿ äëÿ
òðàíñôîðìàòîðîâ
ñîáñòâåííûõ íóæä

357 358
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N ñõåìû

Ñõåìà
ñîåäèíåíèé

²íîì, À 630...3150

Øèðèíà, ìì

Ãëóáèíà, ìì
Âûñîòà. ìì

Íàçíà÷åíèå
øêàôà

Ðèñ.

30

Ñõåìû ãëàâíûõ öåïåé øêàôîâ ÊÐÓ. Òèï ØØÏ, ØØÂ.

400 402

Ââîä íà øêàôû
ÊÐÓ ÷åðåç ñòåíó

Øèííàÿ ñâÿçü
ìåæäó ñåêöèÿìè
(ïðè äâóõðÿäíîì
ðàñïîëîæåíèè

øêàôîâ)

Â.12 Â.13

ÍÊÀÈ.670049.027 ÒÈ

ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ À

* äëÿ øêàôîâ îòõîäÿùèõ ëèíèé ñ ïîäêëþ÷åíèåì: îäíîæèëüíûõ êàáåëåé 6(1õ630ìì 2),
òðåõæèëüíûõ êàáåëåé 2õ(3õ240ìì 2);

** äëÿ øêàôîâ îòõîäÿùèõ ëèíèé ñ ëèíåéíûìè øèíàìè ñ ïîäêëþ÷åíèåì:
îäíîæèëüíûõ êàáåëåé 3(1õ500ìì 2), òðåõæèëüíûõ êàáåëåé 1õ(3õ240ìì 2);

*** â øêàôàõ òèïà ØÂÃ îãðàíè÷èòåëè ïåðåíàïðÿæåíèÿ íå óñòàíàâëèâàþòñÿ.
ÎÏÍ îáîçíà÷åíû ïóíêòèðîì.
Â øêàôàõ òèïà ØÂÂ, ØØÐ, ØÑÒ, ØÏÑ, ØÒÍ ÎÏÍ óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî óìîë÷àíèþ.
Ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà øêàôû ìîãóò áûòü âûïîëíåíû áåç ÎÏÍ.
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Ïðèëîæåíèå Á

Îáîçíà÷åíèå Êîä ÎÊÏ Íàèìåíîâàíèå Ãäå ïðèìåíÿåòñÿ Øèôð óêëàäêè Êîë-âî Ïðèìå÷àíèå¹
Ðèñóíêà Êî

ë.
â

èç
ä.

¹
ðÿ

äê
à

Çàæèì èçìåðèòåëüíûé WTR4
7910180000 Íà ïîäñòàíöèþ

Íà ïîäñòàíöèþ
(ïðè íàëè÷èè

â ñõåìàõ)

Äëÿ âêàòûâàíèÿ è âûêàòûâàíèÿ
âûêàòíîãî ýëåìåíòà Íà ïîäñòàíöèþ

Íà ïîäñòàíöèþ

Íà ïîäñòàíöèþ

Ïîäêëþ÷åíèå èçìåðèòåëüíûõ öåïåé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Çàïàñíûå ÷àñòè

Ïðèíàäëåæíîñòè

Ëàìïà ÑÌ13-15
ÒÓ16-90 ÈÊÀÔ.675220.002ÒÓ

Íà ïîäñòàíöèþ

Ñâåòîäèîäíàÿ ëàìïà
ÑÊË 14.Á-Æ-2-220(P)
Ñâåòîäèîäíàÿ ëàìïà
ÑÊË 14.Á-Ë-2-220(Ð)

2
Äëÿ èíäèêàöèè

(øêàô ðåëåéíèé)

1 2

1

1

1

11 Äëÿ îñâåùåíèÿ îòñåêîâ øêàôà 2

Ðóêîÿòêà

Ðû÷àã

Ðû÷àã

ÍÊÀÈ.303658.050

ÍÊÀÈ.303671.102

ÍÊÀÈ.303672.057

2

1

2

Èçîëÿòîð îïîðíûé
ÐÂ-38

21 Øêàô ðàñïðåäåëèòåëüíûé 1 Íà 5 øêàôîâ

4

5

6
Âêëþ÷åíèå (îòêëþ÷åíèå)
çàçåìëèòåëÿ ëèíåéíûõ øèí

Ðó÷íîå îòêðûâàíèå øòîðîê

ÑÍD8000004R0101 3 Âûêëþ÷àòåëü ÂÐ 35 è äðóãèå
âûêàòíûå ýëåìåíòû äî 1600À

Íà ïîäñòàíöèþ2

Ñâåòîäèîäíàÿ ëàìïà
ÑÊË 14.Á-Ê-2-220(Ð)

Êîíòàêò ðîçåòî÷íûé
(Ç35 ìì) ÍUAdian

Êîíòàêò ðîçåòî÷íûé
(Ç79 ìì) ÍUAdian 15

Âûêëþ÷àòåëü ÂÐ 35 è äðóãèå
âûêàòíûå ýëåìåíòû íà 2000À 1ÑÍD8000004R0104

Íà 5 øêàôîâ èëè
2 øò. íà ïîäñò.



Îáîçíà÷åíèå Êîä ÎÊÏ Íàèìåíîâàíèå Ãäå ïðèìåíÿåòñÿ Øèôð óêëàäêè Êîë-âî Ïðèìå÷àíèå¹
Ðèñóíêà Êî

ë.
â
èç
ä.

¹
ðÿ
äê
à

16

17 5ÊÀ.674.070-00..-07 Ýëåêòðîìàãíèòíûé êëþ÷ 7 2

18 ÇØ-1 Êëþ÷ 8 5

19

20 ÍÊÀÈ.304136.053 Âûêàòíîé ýëåìåíò* 10 1

21

22 5ÊÀ.120.081-01 Êðîíøòåéí 12 Äëÿ ïîäú¸ìà øêàôà 4

Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå
ýëåêòðîìàãíèòíîé áëîêèðîâêè

Äâåðè ðåëåéíîãî øêàôà è
âêëþ÷åíèå (îòêëþ÷åíèå) âûêëþ÷àòåëÿ

Íà ïîäñòàíöèþ
(ïðè íàëè÷èè
â ñõåìàõ)

Íà ïîäñòàíöèþ

Íà ïîäñòàíöèþ

ÍÊÀÈ.304136.068 Âûêàòíîé ýëåìåíò*
Çàçåìëåíèå ñáîðíûõ øèí

(2000À Ç79)

Çàçåìëåíèå ñáîðíûõ øèí

(1600À Ç35)

17 1

ÍÊÀÈ.305161.009 Ïîìîñò 18
Ïåðåìåùåíèå âûêàòíîãî
ýëåìåíòà â ðåìîíòíîå ïîëîæåíèå
è îáðàòíî ïðè íåçàãëóáëåíîì
ôóíäàìåíòå.

1 Ïî çàêàçó
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Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ Á

* Âûêàòíûå ýëåìåíòû ïî ðèñ.10 è ðèñ.17 ïîñòàâëÿþòñÿ ïî îñîáîìó çàêàçó.

23

24

25

26

27

28

29

ÍÊÀÈ.301714.087 Ïëàñòèíà 19 Çàêðûòèå áîêîâûõ îòâåðñòèé

â êðàéíèõ øêàôàõ
6

Â ñëó÷àå åñëè øêàô
íàïðàâëÿåòñÿ â ñîñòàâå
ÊÐÏÇ, òî óñòàíîâêà
ïðîõîäèò íà çàâîäå,
åñëè øêàôû íàïðàâëÿþòñÿ
îòäåëüíî, òî ïëàñòèíà
âõîäèò â ñîñòàâ ÇÈÏ

ÍÊÀÈ.304273.002 Êëþ÷ 16 Îòêðûòèå ôàñàäíûõ äâåðåé ÊÓ-35
1

ÍÊÀÈ.303658.061 Ðó÷êà 20 Âêëþ÷åíèå (îòêëþ÷åíèå)

çàçåìëèòåëÿ ñáîðíûõ øèí
1

Íà 5 øêàôîâ
èëè 3 øò. íà
ïîäñòàíöèþ

Íà ïîäñòàíöèþ



Ðèñ. 8Ðèñ. 7
Ðèñ. 6

Ðèñ. 1
Ðèñ. 2 Ðèñ. 3 Ðèñ. 4
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Ç
35



Ðèñ. 20
Ðèñ. 19Ðèñ. 18
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Ïðîäîëæåíèå ïðèëîæåíèÿ Á

168

38
3

Ðèñ. 15

Ç7
9
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À- îòñåê ñáîðíûõ øèí;
Á- îòñåê âûêàòíîãî ýëåìåíòà;
Â- îòñåê ëèíåéíûõ øèí è
òðàíñôîðìàòîâ òîêà (ÒÒ);

Ã- îòñåê íèçêîâîëüòíîé
àïïàðàòóðû (ðåëåéíûé øêàô);
Ä;Å- êàíàëû ðàçãðóçêè èçáûòî÷íîãî

äàâëåíèÿ.

1- òðàíñôîðìàòîð òîêà;
2- òðàíñôîðìàòîð òîêà
íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè;
3- îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ;
4- ñáîðíûå øèíû;
5- êàáåëü;
6- çàçåìëèòåëü;
7- êàáåëüíûé õîìóò;
8- âòóëêè íåïîäâèæíûõ âòû÷íûõ
êîíòàêòîâ;
9- îòïàéêè ñáîðíûõ øèí;
10- âûêëþ÷àòåëü.

Ïðèëîæåíèå Â
(îáÿçàòåëüíîå)

Ðèñ.Â.1. Ãàáàðèòíî-óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû øêàôà îòõîäÿùåé ëèíèè ñ
ïîäêëþ÷åíèåì îäíîæèëüíûõ êàáåëåé 3(1õ630ìì 2) èëè òðåõæèëüíûõ
êàáåëåé 1õ(3õ240ìì2) äëÿ ñõåì 01...-04; 107; 108; 115; 358.

ÍÊÀÈ.670049.027 ÒÈ
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1*- òðàíñôîðìàòîð íàïðÿæåíèÿ;

ÏÏÏÏððððîîîîääääîîîîëëëëææææååååííííèèèèåååå ïïïïððððèèèèëëëëîîîîææææååååííííèèèèÿÿÿÿ ÂÂÂÂ

ÐÐÐÐèèèèññññ....ÂÂÂÂ....2222.... ÃÃÃÃààààááááààààððððèèèèòòòòííííîîîî----óóóóññññòòòòààààííííîîîîââââîîîî÷÷÷÷ííííûûûûåååå ððððààààççççììììååååððððûûûû øøøøêêêêààààôôôôàààà îîîîòòòòõõõõîîîîääääÿÿÿÿùùùùååååéééé ëëëëèèèèííííèèèèèèèè
ññññ òòòòððððààààííííññññôôôôîîîîððððììììààààòòòòîîîîððððîîîîìììì ííííààààïïïïððððÿÿÿÿææææååååííííèèèèÿÿÿÿ ïïïïððððèèèè ïïïïîîîîääääêêêêëëëëþþþþ÷÷÷÷ååååííííèèèèèèèè îîîîääääííííîîîîææææèèèèëëëëüüüüííííûûûûõõõõ êêêêààààááááååååëëëëååååéééé
6666((((1111õõõõ666633330000ìììììììì

2222
)))) èèèèëëëëèèèè òòòòððððååååõõõõææææèèèèëëëëüüüüííííûûûûõõõõ êêêêààààááááååååëëëëååååéééé 2222õõõõ((((3333õõõõ222244440000ìììììììì 2222)))) ääääëëëëÿÿÿÿ ññññõõõõååååìììì

00001111............----00004444;;;; 22222222****;;;; 111100007777;;;; 111100008888;;;; 111111115555;;;; 333355558888

3150

2395380

1*

*- óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî äëÿ ñõåìû 22.
Îñòàëüíîå ñì. ðèñ. Â.1.
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1- îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ;
2- îòïàéêè ëèíåéíûõ øèí;
3- ëèíåéíûå øèíû;
4- êàáåëü.
Îñòàëüíîå ñì. ðèñ. Â.1.

ÏÏÏÏððððîîîîääääîîîîëëëëææææååååííííèèèèåååå ïïïïððððèèèèëëëëîîîîææææååååííííèèèèÿÿÿÿ ÂÂÂÂ

ÐÐÐÐèèèèññññ....ÂÂÂÂ....4444.... ÃÃÃÃààààááááààààððððèèèèòòòòííííîîîî----óóóóññññòòòòààààííííîîîîââââîîîî÷÷÷÷ííííûûûûåååå ððððààààççççììììååååððððûûûû øøøøêêêêààààôôôôàààà îîîîòòòòõõõõîîîîääääÿÿÿÿùùùùååååéééé ëëëëèèèèííííèèèèèèèè ññññ

ëëëëèèèèííííååååééééííííûûûûììììèèèè øøøøèèèèííííààààììììèèèè ññññ ïïïïîîîîääääêêêêëëëëþþþþ÷÷÷÷ååååííííèèèèååååìììì îîîîääääííííîîîîææææèèèèëëëëüüüüííííûûûûõõõõ êêêêààààááááååååëëëëååååéééé 3333((((1111õõõõ555500000000ìììììììì
2222
))))

èèèèëëëëèèèè òòòòððððååååõõõõææææèèèèëëëëüüüüííííûûûûõõõõ êêêêààààááááååååëëëëååååéééé 1111õõõõ((((3333õõõõ222244440000ìììììììì 2222)))) ääääëëëëÿÿÿÿ ññññõõõõååååìììì 33334444,,,, 33335555,,,, 111111116666............111122221111....
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1- ëèíåéíûå øèíû;
2-øèíû âîçäóøíîãî ââîäà;
3-îòïàéêè ëèíåéíûõøèí.
Îñòàëüíîå ñì. ðèñ. Â.1.

ÏÏÏÏððððîîîîääääîîîîëëëëææææååååííííèèèèåååå ïïïïððððèèèèëëëëîîîîææææååååííííèèèèÿÿÿÿ ÂÂÂÂ
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èèèè ëëëëèèèèííííååååééééííííûûûûììììèèèè øøøøèèèèííííààààììììèèèè ääääëëëëÿÿÿÿ ññññõõõõååååìììì 111100004444............111100006666,,,, 333355555555............333355557777....

3150

2805
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5
0
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2 31

ô "Â"

ô "À"

ô "Ñ"

Âàðèàíò óñòàíîâêè â êàïèòàëüíîì çäàíèè
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1- îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèÿ ;
2-çàçåìëèòåëü.
Îñòàëüíîå ñì. ðèñ. Â.1.

ÏÏÏÏððððîîîîääääîîîîëëëëææææååååííííèèèèåååå ïïïïððððèèèèëëëëîîîîææææååååííííèèèèÿÿÿÿ ÂÂÂÂ

ÐÐÐÐèèèèññññ....ÂÂÂÂ....9999.... ÃÃÃÃààààááááààààððððèèèèòòòòííííîîîî----óóóóññññòòòòààààííííîîîîââââîîîî÷÷÷÷ííííûûûûåååå ððððààààççççììììååååððððûûûû øøøøêêêêààààôôôôàààà ññññ òòòòððððààààííííññññôôôôîîîîððððììììààààòòòòîîîîððððîîîîìììì
ííííààààïïïïððððÿÿÿÿææææååååííííèèèèÿÿÿÿ èèèè îîîîääääííííèèèèìììì ççççààààççççååååììììëëëëèèèèòòòòååååëëëëååååìììì ññññááááîîîîððððííííûûûûõõõõ øøøøèèèèíííí ääääëëëëÿÿÿÿ ññññõõõõååååììììûûûû 222200000000....
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1- çàçåìëèòåëü íèæíèé;
2-çàçåìëèòåëü âåðõíèé.
Îñòàëüíîå ñì. ðèñ. Â.1.

ÏÏÏÏððððîîîîääääîîîîëëëëææææååååííííèèèèåååå ïïïïððððèèèèëëëëîîîîææææååååííííèèèèÿÿÿÿ ÂÂÂÂ

ÐÐÐÐèèèèññññ....ÂÂÂÂ....11110000.... ÃÃÃÃààààááááààààððððèèèèòòòòííííîîîî----óóóóññññòòòòààààííííîîîîââââîîîî÷÷÷÷ííííûûûûåååå ððððààààççççììììååååððððûûûû øøøøêêêêààààôôôôàààà ññññ òòòòððððààààííííññññôôôôîîîîððððììììààààòòòòîîîîððððîîîîìììì
ííííààààïïïïððððÿÿÿÿææææååååííííèèèèÿÿÿÿ èèèè ääääââââóóóóììììÿÿÿÿ ççççààààççççååååììììëëëëèèèèòòòòååååëëëëÿÿÿÿììììèèèè ññññááááîîîîððððííííûûûûõõõõ øøøøèèèèíííí ääääëëëëÿÿÿÿ ññññõõõõååååììììûûûû 222200001111....
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ÐÐÐÐèèèèññññ....ÂÂÂÂ....11112222.... ØØØØêêêêààààôôôô òòòòèèèèïïïïàààà ØØØØØØØØÂÂÂÂ ïïïïððððèèèè ððððààààççççììììååååùùùùååååííííèèèèèèèè øøøøêêêêààààôôôôîîîîââââ ÊÊÊÊÐÐÐÐÓÓÓÓ ôôôôààààññññààààääääîîîîìììì îîîîòòòò ññññòòòòååååííííûûûû....
ññññõõõõååååììììàààà 444400000000....

2
5
3
2

2
5
0
0

Í
*

À*

*Çíà÷åíèå ðàçìåðîâ À è Í îïðåäåëÿþòñÿ ïðè ñîãëàñîâàíèè êîíêðåòíîãî çàêàçà.

ÏÏÏÏððððîîîîääääîîîîëëëëææææååååííííèèèèåååå ïïïïððððèèèèëëëëîîîîææææååååííííèèèèÿÿÿÿ ÂÂÂÂ
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ÐÐÐÐèèèèññññ....ÂÂÂÂ....11113333.... ÃÃÃÃààààááááààààððððèèèèòòòòííííîîîî----óóóóññññòòòòààààííííîîîîââââîîîî÷÷÷÷ííííûûûûåååå ððððààààççççììììååååððððûûûû øøøøêêêêààààôôôôàààà òòòòèèèèïïïïàààà ØØØØØØØØÏÏÏÏ ññññõõõõååååììììàààà 444400002222 ïïïïððððèèèè
ääääââââóóóóõõõõððððÿÿÿÿääääííííîîîîìììì ððððààààççççììììååååùùùùååååííííèèèèèèèè øøøøêêêêààààôôôôîîîîââââ ÊÊÊÊÐÐÐÐÓÓÓÓ ôôôôààààññññààààääääîîîîìììì îîîîääääèèèèíííí êêêê îîîîääääííííîîîîììììóóóó....

Í
*

L*3
2

2
5
0
0

2
5
0
0

3
2

1
1

32

Ô Ô

1- ñåêöèÿ óãëîâàÿ;
2- ñåêöèÿ;
3- êîðîá.

*Ðàçìåðû L è H îïðåäåëÿþòñÿ ïðè ñîãëàñîâàíèè êîíêðåòíîãî çàêàçà.

ÏÏÏÏððððîîîîääääîîîîëëëëææææååååííííèèèèåååå ïïïïððððèèèèëëëëîîîîææææååååííííèèèèÿÿÿÿ ÂÂÂÂ
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ÐÐÐÐèèèèññññ....ÃÃÃÃ....3333.... ÃÃÃÃààààááááààààððððèèèèòòòòííííîîîî----óóóóññññòòòòààààííííîîîîââââîîîî÷÷÷÷ííííûûûûåååå èèèè ïïïïððððèèèèññññîîîîååååääääèèèèííííèèèèòòòòååååëëëëüüüüííííûûûûåååå ððððààààççççììììååååððððûûûû
ââââûûûûêêêêëëëëþþþþ÷÷÷÷ààààòòòòååååëëëëååååéééé ññññååååððððèèèèèèèè ÂÂÂÂÐÐÐÐ33335555....
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ÐÐÐÐèèèèññññ....ÃÃÃÃ....4444.... ÂÂÂÂûûûûêêêêààààòòòòííííîîîîéééé ýýýýëëëëååååììììååååííííòòòò ññññ òòòòððððààààííííññññôôôôîîîîððððììììààààòòòòîîîîððððààààììììèèèè ííííààààïïïïððððÿÿÿÿææææååååííííèèèèÿÿÿÿ TTTTJJJJPPPP 7777....1111....

891

5,,,12

Á

ÁÀ

Ïîäæàòèå êîíòàêòà À ïðè ðîáî÷åì ïîëîæåíèè âûêàòíîãî
ýëåìåíòà â øêàôó ÊÐÓ äîëæíî áûòü 5-12ìì
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Êàíàë äëÿ ââîäà êîíòðîëüíûõ êàáåëåé
Ã

Äíî

ÃÎÑÒ14771-76 Ò1- 5
Ìåñòà ïðèâàðèâàíèÿ øêàôîâ ê çàêëàäíûì ýëåìåíòàì

Ä

Ëèíèÿ ôàñàäà
øêàôîâ ÊÐÓ

Øêàô ÊÐÓ

125

45

100(120)

36Äíî
25

Ã (1:5)

4

Ä (1:5)

êàíàë ââîäà ñèëîâûõ êàáåëåé

ÏÏÏÏððððèèèèëëëëîîîîææææååååííííèèèèåååå ÄÄÄÄ
((((îîîîááááÿÿÿÿççççààààòòòòååååëëëëüüüüííííîîîîåååå))))

10
0

0

1800

Ôàñàä øêàôà ÊÐÓ

45

Ç150
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141 140 060
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                                                                     Приложение И. 

                                                                     (Обязательное) 
 

1 Вакуумные выключатели типа ВР 

1.1. Основные параметры вакуумных выключателей типа ВР-35. 

Вакуумные выключатели серии ВР35 стационарного исполнения предназначены для 
коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного 

переменного тока частоты 50 (60) Гц с номинальным напряжением 35 кВ для систем с 
изолированной и частично заземленной нейтралью. Выключатели изготавливаются для нужд 

народного хозяйства и поставок на экспорт. 
 Выключатели выкатного исполения предназначены для применения в шкафах 

комплектных распределительных устройств на класс напряжения 35кВ, а именного в шкафах 

серии КУ 35, а стационарного -  других КРУ. 

Основные параметры и характеристики вакуумных выключателей приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Норма для типоисполнения Наименование 
параметра ВР35-35-20/630 У2 ВР35-35-20/1000 У2 

1. Номинальное напряжение, кВ 35 

2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 

3. Номинальный ток, А 630 1250 

4. Номинальный ток отключения, кА 20 

5. Нормированные параметры тока включения, 
кА: 

а) начальное действующее значение 
периодической составляющей;  

б) наибольший пик 

 

20 

 

52 

6. Нормированные параметра сквозного тока 
короткого замыкания, кА: 

а) наибольший пик (ток электродинамической 

стойкости) 

б) среднеквадратичное значение тока за время 

его протекания (ток термической стойкости 

для промежутка времени 3 с) 

в) начальное действующее значение 
периодической составляющей 

 

 

52 

 

20 

 

20 

 

7. Нормированное процентное содержание 
апериодической составляющей, %, не более 

35 

8. Допустимое значение отключаемого 

емкостного тока, А, не более  
630 

9. Электрическое сопротивление полюсов между 

контактами выключателя, мкОм, не более 
 

57 

10.Собственное время включения, с, не более  0,1 

11. Собственное время отключения, с 0,035-0,050 

12. Полное время отключения, с, не более 0,065 

13. Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее 0,3 

14. Испытательное кратковременное напряжение 
промышленной частоты, кВ 

95 

15. Импульсное испытательное напряжение 
(полный грозовой импульс), кВ 

190 
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1.2. Конструкция выключателя  
Выключатель состоит из трех полюсов  с токовыводами , основания  с фасадным 

листом 6. 

В состав основания  входят: клеммный ряд , основной вал 2,  два подшипника, 
указатель, электромагнит, блок коммутаций, плата управления, блок переключателей, 

конденсатор отключения, три конденсатора включения, счетчик операций ВО, 

механизм ручного отключения, рама, преобразователь напряжения ПП-35 17. 

1.3.  Работа выключателя 
В отключенном положении выключателя контакты ВДК разомкнуты, а  якорь  

электромагнита удерживается в крайнем отключенном положении с помощью 

“магнитной защелки”. 

В этом положении на якорь действуют силы: сила втягивания трех ВДК 

(атмосферное давление), сила отключающей пружины и сила постоянных магнитов, 
направленная в противоположную сторону. 

В отключенном положении выключателя блок-контакты блока переключателей 

действием  тяги,  соединенной   с  валом , находятся  в  свободном   положении. При 

этом указатель  расположен таким образом, что в окне кожуха привода видна надпись 
“ОТКЛ”. 

Во включенном положении выключателя якорь электромагнита удерживается 
силой  притяжения  постоянного  магнита,  то  есть  “магнитной  защелкой”.   

В этом положении контакты ВДК замкнуты и поджаты пружинами механизмов 

поджатия. При этом на якорь действуют силы: сила втягивания ВДК, сила пружин 

механизмов поджатия и отключающей пружины, направленные в противоположную 

сторону. Выключатель надежно фиксируется во включенном положении даже в 
условиях ударов и вибраций. Во включенном положении выключателя вал  повернут 
по часовой стрелке и блок-контакты блока переключателей  находятся в нажатом 

положении.  

1.3.1.Включение выключателя 
Для включения выключателя необходимо через катушку включения пропустить 

постоянный ток, при котором сила действия в магнитной цепи включения, не смотря на 
большой зазор между якорем и магнитопроводом, превысит силу притягивания 
постоянными магнитами якоря в магнитной цепи отключения и силу отключающей 

пружины, где аналогичный зазор отсутствует.  
Как только сила тяги достигнет достаточной величины (величины трогания), 

якорь электромагнита  начинает с ускорением двигаться и приводит к повороту вала  
по часовой стрелке через ось, серьги и пальцы. Вал в свою очередь приводит к 

движению изоляционных тяг с механизмами поджатия  в полюсах вверх.  

После замыкания контактов ВДК пружины механизмов поджатия начинают 
сжиматься.  Касание   якорем   магнитопровода   указывает,  что  выключатель  
включен  и происходит его фиксация в этом положении “магнитной защелкой”. Чем 

меньше становится зазор между якорем и магнитопроводом магнитной цепи, тем 

больше сила тяги постоянных магнитов. 
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Следовательно, включение выключателя происходит в результате совместного 

действия магнитодвижущей силы катушки включения и действия постоянных 

магнитов, имеющих большую энергоемкость. При этом указатель перемещается в 
верхнее положение а в окне фасадной перегородки появляется надпись “ВКЛ”. 

1.3.2.Отключение выключателя 
Для отключения выключателя необходимо через катушку отключения 

электромагнита пропустить постоянный ток в направлении, при котором сила действия 
на якорь превысит результирующую силу удержания “магнитной защелки”. Сила 
удержания  
во включенном положении равняется разнице между силами притяжения постоянных 

магнитов, атмосферного втягивания трех ВДК и суммой сил пружин трех механизмов 
поджатия полюсов выключателя и отключающей пружины. 

После того, как вышеуказанное происходит, якорь электромагнита начинает 
двигаться.  

На первом участке движения (приблизительно третья часть хода) контакты ВДК 

продолжают быть замкнутыми, а сжатые пружины механизмов поджатия разжимаются, 
а отключающая  пружина сжимается, и тем самым обеспечивают необходимую 

начальную скорость главных контактов выключателя во время процесса дугогашения. 
После того как пружины механизмов поджатия разжались на величину хода 

пружин поджатия, начинают размыкаться контакты ВДК и начинает происходить 
процесс гашения электрической дуги. При этом блок-контакты переключаются. 

Процесс отключения заканчивается тем, что якорь электромагнита замыкает 
собой магнитную цепь отключения электромагнита (рис.6) и тем самым четко 

фиксирует выключатель в отключенном положении “магнитной защелкой”, которую 

обеспечивают постоянные магниты электромагнита. Указатель положения 
выключателя при этом перемещается и в окне фасадной перегородки появляется 
надпись “ОТКЛ”. 

1.4. Ручное отключение. 
Конструкцией выключателя предусмотрена возможность ручного отключения. 

Ручное отключение производится специальной рукояткой отключения, на которой 

размещена пружина ручного отключения. После сопряжения рукоятки отключения с 
валом ручного отключения (возможно выполнить при закрытых дверях КРУ) 

необходимо повернуть рукоятку против часовой стрелки до полного отключения 
выключателя (не более чем на 180°). При этом установленные на валу ручного 

отключения кулачки воздействуют на шайбу штока отключения, что приводит в 

движение сердечник электромагнита из включенного положения в отключенное. Запас 
энергии пружины отключения достаточен для обеспечения полного нормативного 

отключения 
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1.5 Функции электромагнитного привода. 

Электромагнитный привод вакуумных выключателей выполняет следующие функции: 

- обеспечивает надежное  и стабильное  включение с нормированными 

параметрами; 

- обеспечивает надежное  и стабильное  отключение с нормированными 

параметрами; 

         - надежно фиксирует выключатель с помощью “магнитной защелки” в обоих 

крайних  

  положениях “Включено” и “Отключено”;   

- обеспечивает ручное нормированное отключение. 
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2 Вакуумные выключатели типа VD4 

2.1. Основные параметры вакуумных выключателей типа VD4. 

Вакуумные выключатели типа VD4 предназначены для внутреннего монтажа в 
распределительные устройства с воздушной изоляцией. 

Вакуумные выключатели используются в эл. сетях, где имеется высокая частота включений в 
области рабочих токов или там, где надо предполагать выключение определенного количества токов 
короткого замыкания. Вакуумные выключатели типа VD4  выгодно использовать для повторного 
включения, и они, обладают чрезвычайно высокой рабочей надежностью и длительным сроком 

службы. 

2.1.1 Технические данные – Выключатели на выдвижной части 

 

Номинальное напряжение                                                                                         кВ 36 40,5 

Номинальная частота                                                                                     Гц 50/60 50/60 

Номинальное удерживающее напряжение при атмосферном импульсе                      кВ 170 185 

Номинальное удерживающее переменное напряжение промышленной частоты                         кВ 70 185 

Крутизна восстанавливающегося напряжения                                                      кВ/мсек. 0,57 0,69 

Пиковое значение восстанавливающегося напряжения                                     кВ 62 70 

Номинальная последовательность коммутации О-Змин.-СО-Змин.-СО 

Номинальная последовательность коммутации при повторном включении О-0,Зсек.-СО-Змин.-СО 

 

 
 

Орентировочные значения времени функционирования при номинальном питающем 

напряжении: 

Время  включения приблиз. 60 мсек  Общее время выключения ≤ 60 мсек.
4)

 

Время выключения (при 50 Гц)        

≤45 мсек.
3)

 

Минимальное время сигнала при Включении      

20 мсек. (120 мсек.
 2)

) 

Время продолжительности дуги 

(при 50 Гц)     ≤ 15 мсек. 

Минимальное время сигнала при ыключении 20 

мсек. 
5)

 (80 мсек. 
2)

)
6)

 
 

1) Если контакт командного реле сам не может выключить ток котушки расцепителя                 

2) 
75…100мсек. для выключателя  36кВ, 40кА 

3) 
90…115мсек. для выключателя  36кВ, 40кА 

4) 
60мсек. для выключателя  36кВ, 40кА  

5) 
120мсек. для выключателя  36кВ, 40кА  
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 2.2 Конструкция полюсов выключателя 

Выключатели столбчатой конструкции с номинальным напряжением 36 кВ были 

разработаны как для неподвижной установки, так и для установки на выдвижную кассету. 

Выключатели для неподвижной установки также имеют тележки.. 

Полюсы столбчатой конструкции установлены на закрытую нижнюю конструкцию с 

колесиками, стойкую к скручиванию. Составные части полюсов под напряжением помещены в 

трубках из изоляционного материала, и таким образом они защищены от ударов и других внешних 

влияний. 

При включенном выключателе путь тока ведет от верхней клеммы выключателя и 

держателя гасительной камеры, прикрепленного в полюсной трубке к неподвижному контакту 

в вакуумной гасительной камере, потом через подвижный контакт и роликовой контакт к 

нижней клемме выключателя.   Коммутационное   движение создается посредством изоляционной 

соединительной тяги с вложенными контактными пружинами. 

2.3 Конструкция привода выключателя 

Привод, помещенный в шкаф нижней конструкции, представляет    собой    привод    

накопительного пружинного типа, и он действует на три полюса выключателя. Натяжением 

пружинного накопителя аккумулируется необходимая коммутационная энергия, после этого привод 

готов к работе. 

Пружинный накопительный привод по существу состоит из цилиндрического корпуса, 

в который уложена спиральная  пружина,  аккумулирующего механизма,   защелкивающего   и   

управляющего механизма и передачи для переноса усилия на полюсы выключателя. Далее, здесь 

находятся дополняющие устройства, такие, например как аккумулирующий электродвигатель,   

расцепители,   вспомогательные выключатели и управляющие элементы и приборы. 

Привод подходит для повторного включения и, учитывая непродолжительное время 

аккумулирования, также подходит для многократного повторного включения. 

Выключатели 36 кВ, 40 кА имеют встроенный механический задерживающий механизм, 

благодаря которому     время     выключения     удлиняется, приблизительно, на 30 мсек. 

Привод по стандарту оборудован электродвигателем для аккумулирования. Здесь также имеется 

устройство для ручного аккумулирования пружины накопителя. 

На передней панели кож/ха влево находится типовая табличка с главными данными 

оборудования выключателя, а другая типовая табличка находится на корпусе привода выключателя. 
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3 Элегазовые выключатели типа HD4/Z 

3.1. Основные параметры вакуумных выключателей типа HD4/Z 

Выключатели  HD4 применяются в системах энергоснабжения для управления и 

защиты линий, трансформаторных и распределительных подстанций, двигателей, 

трансформаторов, батарей конденсаторов и т.д.  

Благодаря технологии отключения основанной на автоматическом выпуске элегаза, 
выключатели HD4  не создают эксплуатационных перенапряжений и поэтому прекрасно 

подходят для модернизации и расширения старых установок в которых двигатели, кабели, 

изоляционные материалы и т.д. могут быть особенно чувствительны к диэлектрическим 

нагрузкам.  

Общие характеристики 

Выключатель  HD4/Z 40.5 

Номинальное напряжение                                                                       кВ 40,5 

Номинальное напряжение изоляции                                                      кВ 40,5 

Выдерживаемое напряжение при 50Гц                                                 кВ 95 

Выдерживаемое импульсное напряжение                                            кВ 185 

Номинальная частота                                                                     Гц 50-60 

Номинальный нормальный ток (40 °С) 
(1)

                                               А 1250; 1600; 2000;  2500
3) 

25 Номинальная отключающая способность                                                     кА 

31,5 

25 Номинальный кратко выдерживаемый ток (3с)                                           кА 

31,5 

63 Включающая способность                                                                               кА 

80 

Последовательность операций       Откл-0,3с-ВклОткл-15с-кл.Откл  

Время отключения                                                                                   мс. 45 

Время дуги                                                                                             мс. 10-15 

Общее время отключения                                                                 мс. 55-60 

Время отключении                                                                            мс. 80 

Габаритные размеры  

-висота                                                                                                мм 

-ширина                                                                                              мм 

-глубина                                                                                              мм 

 

1575 

895 

686 

Вес                                                                                                        кг 370 

Абсолютное давление элегаза SF6
(2)

                                              кПа 550 

Рабочая температура                                                                          °С                                  -5…+40 
 

1) Гарантируемое номинальное значение непрерывного тока даётся для выдвижного выключателя 
установленного в коммутационный щит 
2) 

 Номинальное рабочее значение  
3) 

 Номинальное ток для коммутационных щитов с принудительной вентиляцией  
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4.Опорные трансформаторы тока ТЛК-35 

4.1Назначение  

Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления, для изолирования цепей 

вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока 
частоты 50 или 60 Гц на класс напряжения до 35 кВ. 

Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу. 

Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "УХЛ" и "Т" категории 

размещения 2.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 

- температура окружающего воздуха - от минус 60°С до плюс 55°С для исполнения "УХЛ2.1" 

и от минус 10°С до плюс 55°С для исполнения "Т2.1"; 

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержит пыли, химически активных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; 

- рабочее положение - любое. 

           4.2 Технические характеристики 

Значение параметра 
Наименование параметра 

ТЛК-35 ТЛК-35-1 ТЛК-35-2 

Номинальное напряжение, кВ  35 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 

Номинальная частота переменного тока, Гц 50, 60 

Номинальный первичный ток, А 
200; 300; 400; 600; 800; 

1000; 1500; 2000; 3000 

200; 300; 400; 600; 

800; 1000; 1500 

Наибольший рабочий первичный ток, А 
200; 320; 400; 630; 800; 

1000; 1600; 2000; 3200 

200; 320; 400; 630; 

800; 1000; 1600 

Номинальный вторичный ток, А 5 

Число вторичных обмоток, шт: 2 3 4 

Класс точности при номинальном первичном 

токе: 

обмотки для измерений  

 

 

0,5; 0,5S; 0,2S 

обмотки для защиты  10Р; 5Р 

Номинальная вторичная нагрузка с 
коэффициентом мощности cos j =0,8 обмотки 

для измерений при классе точности и 

номинальном первичном токе, В×А, 

Класс точности 

0,5 
2000; 3000 А 

15 - - 

Класс точности 

0,2S 
200-800 А 10 



  

                                                                                                                                                                

  
Èçì. Ëèñò. ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà 

 
Ëèñò
ðêò È

í
â
. 
¹
 î
ð
èã
. 

Ï
î
ä
ï
è
ñü
 è
 ä
àò
à
 

Â
çà
ì
å
í
. 
è
íâ
.¹
 
È
í
â
. 
¹
 ä
î
êó
ì
. 

Ï
î
ä
ï
è
ñü
 è
 ä
àò
à
 

70              НКАИ.670049.027 ТИ 

                                     

                                                       Продолжение приложения  И      

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                            Продолжение таблицы 
 

Значение параметра 
Наименование параметра 

ТЛК-35 ТЛК-35-1 ТЛК-35-2 

Класс 
точности 0,5S 

200-800; 1000; 1500 А 20 

Повышенная вторичная нагрузка 
обмотки для измерений при 

номинальном первичном токе, ВхА:

2000А; 3000А в классе точности 1

в классе точности 3 

40 

75 
- - 

Номинальная вторичная нагрузка с 
коэффициентом мощности cos j =0,8 

обмотки для защиты, ВхА, при 

номинальном первичном токе, А:

200 – 1000; 2000; 3000 

1500 

 

 

 

 

15 

30 

  

Номинальная предельная кратность 
обмотки для защиты, не менее, при 

номинальном первичном токе: 
В классе точности 10Р 

(200 – 1500) А; 2000А; 3000 А 

 

 

 

 

10 

В классе точности 5Р 

2000 А 

3000 А 

 

12 

8 

Трехсекундный ток термической 

стойкости, кА, при номинальном 

первичном токе: 
(200 – 1000) А 

1500 А; 2000 А 

3000 А  

 

 

 

31,5 

50 

100 

Ток электродинамической стойкости, 

кА, при номинальном первичном 

токе: 
200 – 1000 А 

1500 А; 2000 А 

3000 А 

 

 

 

80 

125 

250 

Номинальный коэффициент 
безопасности приборов вторичных 

обмоток для измерений, не более 
10 

50 70 85 Масса, кг, max на номинальные 
первичные токи: 

200-1500 А;  

2000 A; 3000 A 
70 - 

 



  

                                                                                                                                                                

  
Èçì. Ëèñò. ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà 

 
Ëèñò
ðêò È

í
â
. 
¹
 î
ð
èã
. 

Ï
î
ä
ï
è
ñü
 è
 ä
àò
à
 

Â
çà
ì
å
í
. 
è
íâ
.¹
 
È
í
â
. 
¹
 ä
î
êó
ì
. 

Ï
î
ä
ï
è
ñü
 è
 ä
àò
à
 

71              НКАИ.670049.027 ТИ 

                                    

                                     Продолжение приложения  И   

 

5.  Трансформаторы тока типа  TPU 7X.XX 

5.1 Технические характеристики 

Максимальное рабочее напряжение                                                     кВ  36; 38,5; 40,5 

Напряжение при испытании частотой ,1мин                                    кВ  70; 80; 90 

Напряжение при испытании импульсом                                            кВ  170; 180; 200 

Номинальный первичный ток                                                                   А 10-2500 

Номинальный ток   термической стойкости                                        А До 100 

Нагрузка, клас                                                                                         ВА/кл 5-30/0,2-5/5Р; 10Р 

(согласно другим 

параметрам Ith) 

Переключаемые  (первично до 600-1200А)      первично или вторично  

5.2 Описание 

Трансформаторы TPU 7х.хх отлиты в эпоксидной смоле и сконструированы для 
изолированного напряжение от 36кВ до 40,5 кВ. 

Трансформаторы изготавливаются согласно приведенным ниже размерам. Существуют 
одновитковые и многовитковые конструкции трансформаторов TPU 7x.xx с одним 

коэффициентом трансформации или с двойным коэффициентом, имеющим возможность 
переключения на первичную или вторичную сторону. 

Количество вторичных обмоток (от 1 до 8 — максимум 12 вторичных терминалов - 2 

ряда) зависит от комбинации технических параметров (таких как класс точности, нагрузка, ток 

короткого замыкания, коэффициент сверхтока ...) и габаритных размеров трансформатора. 
Вторичная обмотка используется для измерения или защиты, а также для специального 

применения (испытательная обмотка, классы обмотки „X" …). По одному выводу с каждой 

использованной вторичной обмотки и один вывод с закороченной неиспользованной обмотки 

должны быть заземлены во время работы трансформатра.  
Трансформатор можно устанавливать в произвольном положении. Корпус трансформатора 

закрепляется четырьмя винтами. Заземляющий зажим М8 находится на фундаментной плите. 
5.3 Технические данные 
Номинальные значения первичного напряжения 36 кВ; 38,5кВ; 40,5кВ 

Номинальные первичные токи 

10;15;20;25;30;40;50;60;75;100;150;200;300;400;500;600;750;1000;1250;1500;2000;2500А. 

Можно согласовать с заказчиком и другие первичные токи 

Номинальные вторичные токи ... 5А; 1А, другие токи по требованию заказчика 
(возможность совмещения различных значений в одном трансформаторе) 

Номинальная частота ... 50 Гц или 60 Гц. 

Трансформаторы сконструированы и изготовлены в соответствии со следующими стандартами и 

рекомендациями:  

IЕС,VDE, ANSI, BS, ГОСТ и CSN 
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6.  Трансформаторы напряжения типа TJP 7.1 

6.1 Технические характеристики 

Класс напряжения                                                                                                                                      кВ  
35 

Испытательное напряжение кратковременное промышленной частотой ,1мин   кВ                         95 

Испытательное напряжение  грозовых импульсов                                      (полных)        кВ  200 

Номинальная нагрузка, точность                                                                                                ВА/кл 30/0,2-75/0,5-150/1 

Вспомогательная обмотка                                                                                                              ВА/кл 50-200/6Р 

Предохранитель                                                                                                                                            А 2 

   6.2 Описание 

Трансформаторы напряжения TJP 7.1, заливаемые в эпоксидную смолу, в большинстве 
случаев спроектированы для класса напряжения изоляции 35 кВ. 

Если не требуется другое значение, то трансформаторы изготавливаются с 
коэффициентом перенапряжения 1,9х Un/8 час. Один вывод первичной обмотки, включая 
соответствующий концевой зажим, изолирован от земли на уровень, который соответствует 
номинальному уровню изоляции. Второй вывод первичной обмотки на концевом зажиме во время 
работы заземлен. 

Трансформатор в большинстве случаев оснащен двумя вторичными обмотками, где первая 
обмотка используется или в целях измерения, или в целях защиты, а второая обмотка включается 
в схему «открытого треугольника» в трехфазной системе. 

Один зажим каждой используемой вторичной обмотки, а также один из зажимов в схеме 
«открытого треугольника» во время эксплуатации трансформатора должен быть заземлен. Если не 
требуется иначе, то вторичная обмотка выводится на вторичную коробку зажимов литого типа. 
Вторичная коробка зажимов закрывается пломбируемой пластмассовой крышкой. 

Трансформатор может монтироваться и эксплуатироваться в любом положении. 

Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 

находится на опорной плите трансформатора. 
В трансформаторе TJP 7.1 имеется пространство для установки предохранителя с 

номинальным током 2А. 

              Номинальное первичное напряжение 30/√3кВ;  33/√3кВ; 35/√3кВ 

По соглашению трансформаторы могут поставляться и с другим первичным напряжением. 

Номинальные вторичные напряжения:... 100/√3 В; 110/√3 В класс точности 0,2; 0,5; 1 

(обмотка измерения) или ЗР; 6Р (обмотка защиты). 

По соглашению с заказчиком может быть и другое вторичное напряжение. 
Номинальное напряжение для включения в схему «открытый треугольник»:... 100/3 В; 

110/3 В класс 6Р. 

Номинальная промышленная частота ... 50 Гц; 60 Гц. 

По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух 

первичных уровней напряжения (с переключением вторичной обмотки). 

Трансформаторы спроектированы и изготавливаются согласно ниже приведенным стандартам и 

рекомендациям: IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и ЧСН. 

         Вес трансформатора:   48 кг 
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8. Ограничители перенапряжения MWK-41 

          8.1 Технические данные 
Для внутренней и наружной установки. 

Для переменного тока с частотой                                                           16 
2
/3 Гц- 60 Гц 

Для напряжения системы                                                                        до 44 кВ 

Номинальный разрядный ток  8/20 мкс                                                 10 кА 

Импульсный выдерживаемый ток   4/10 мкс                                          100 кА 

Способность выдерживать импульс 
большой длительности 2 мс                                                                     550 А 

Ток короткого замыкания, выдерживаемый 

ОПН-ом без взрыва 0,2  сек                                                                     20 кА 

Способность рассеивать энергию                                                           5,5кДж/кBUc 

Класс разряда линии                                                                                 2  

Механическая прочность на изгиб                                                           350 Нм 

Механическая прочность на скручивание                                               68 Нм 

Вертикальная нагрузка                                                                             1200 Н 

          8.2 Применение 
Защита сетей среднего класса напряжения от многократных атмосферных и 

коммутационных перенапряжений в районах с нормальным и повышенным уровнем 

загрязнения. Применяется  для защиты трансформаторов и другого оборудования среднего 

напряжения. Для внутренней и наружной установки.  

          8.3 Преимущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Низкий уровень остаточных напряжений; 

• Большая  зона защиты; 

• Высокая способность рассеивания 
энергии;  

• Стабильность характеристик; 

• Устойчивость к загрязнению  

(силиконовый корпус); 

• Устойчивость к старению; 

• Корпус, устойчивый к грубому 

обращению  

• Высокая прочность к изгибающим и 

скручивающим усилиям; 

• Не требует обслуживания 
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